X1

o 01 do PO1/L
owy 3x1.5mme
NO~—- WIiM o 5 POl
) o do PO1/7 PEO_ o pompy obiegowej )
LIYCY 2x0.75mme
O 03 oo PO1/8 Win do pompy obiegowej PO1 (sygn.startu)
do PO1/1
© o4 WA oMYy 2x0.75mme
o 05 do PO1/5 do pompy obiegowe,j PO1 (sygn.awarii?)
do PO2/L
O 06 owy 3x1.5mn2
/\/O— WeM a b CPO2
5 do PO2/ 7 PEO— o pompy obiegowe] 0
07 WA LIYCY 2x0.75mm2
O 08 do PO2/8 do pompy obiegowej PO2 (sygn.startu)
do POR/1
O o9 WA oMy 2x0. 75mm2
O 10 do PO=2/3 do pompy obiegowe,j POZ2 (sygn.awarii)
O 11 @o Fert 5 owy 3x1.5mm2
x1.59mm
do PC/7 /\/DEO_ W3M do pompy obiegowej PO4
o 1z WSA LIYCY 2x0.75mm2
O 13 do PL/8 cdo pompy cyrkulacyjnej PC (sygn. startu)
do PC/1
O 14 WEA oMYy 2x0. 75mme
O 15 do PL/3 cdo pompy cyrkulacyjnej PC (sygn.awarii?)
do 6TE1/STBC(1)
O 01
do 6TE1/TR(4) | PE
o oz O
do 6TE1I/TR(2) W7A OwYzo Sx1mm2
O 03
(P 04 do 6TE1/STB(2) do termoststu 6TE1
do 2NV1/L
d) 05
do 2NV1/N
O 06
do 2NV1/1 (-0 WA awy 4x1mme
o 07
o oy do ANV1/3(+) do sitawnika zaworu c.w.uU 2NV'1
do INV1/N
O 09
do INV1/1(-)
O 10 WIA owy 4xi1mm2
do INV1/3C+)
O 11 do sitownika zaworu c.o.1NVI

UWAGA :

Pozostate elementy automatyki. czujniki terp. oraz odbiormiki
podteczy¢ bezposredhio pod aparaty szafy SE zg. ze schematarni

Inwestar

Terat

Politechnika Rzeszowska

im. [.tukasiewicza

Wezet c.o. 1 c.w.u. w budynku stotowki przy ul.Akademickiej 8 w Rzeszowie

Nozwa rys. : . .
Listwy przytqczeniowe

oe U6E

Projektowat :

mgr inz. Rafat Drobek

nr upr.

FLK/99/PWOE/ 11

Podpis Dota:

agporac. :

06.2020




