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Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-05-20
DE-dzp.272-192/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont toalet w pawilonie D-11 AGH w Krakowie. DE-dzp.272-192/24” – znak sprawy DE-dzp.272-192/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W dniu 2024-05-13 Zamawiający opublikował odpowiedź nr. 2 jako odpowiedź na zadane pytanie w zakresie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wynikających z zapisów SWZ, natomiast zdaniem oferenta udzielona odpowiedź zdaniem oferenta nie jest jednoznaczna,  w związku z powyższym prosimy o ponowne udzielne odpowiedzi. Treść pytania brzmiała „Czy Wykonawca w ramach obowiązującej gwarancji wynikającej z zapisów SWZ oraz załączników, udzielonej Zamawiającemu, musimy uwzględnić w ofercie przejęcie pełnej gwarancji na systemy i urządzenia przeciwpożarowe obecnie funkcjonujące na obiekcie”. Skoro w zakresie przebudowy pomieszczeń jest rozbudowa istniejących systemów, o dodatkowe urządzenia,  to czy potencjalny Wykonawca ( gwarant ) powinien w ofercie uwzględnić przejecie pełnej gwarancji na systemy już działające wraz z urządzeniami o które rozbuduje instalacje?. Przeprowadzenie przeglądów skutkuje ingerencją w już działające systemy, nie da się przeprowadzić przeglądów wyłącznie urządzeń które zostaną dostarczone w ramach  przedmiotowego postępowania przetargowego, ponieważ są one składową kompletnych  systemów przeciwpożarowych obiektu.
Odp.: Wykonawca w ramach gwarancji udzielanej dla prac niniejszego postępowania, a wynikającej z zapisów SWZ oraz załączników, udzielonej Zamawiającemu, nie musi uwzględnić w ofercie przejęcia pełnej gwarancji na systemy i urządzenia przeciwpożarowe obecnie funkcjonujące w obiekcie. Ponadto Zamawiający ponownie informuje, że ze względu na trwającą gwarancję na: system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, system oświetlenia awaryjnego w budynku D‑11, Wykonawca (lub ewentualny podwykonawca) winien przedstawić przed podpisaniem umowy, autoryzację (certyfikat na montaż i uruchomienie oraz konserwację) na istniejące systemy w obiekcie oraz na ich komponenty (urządzenia firm: POLON, UCS-6000, AWEX). Istniejące systemy są na gwarancji. Gwarantem ww. systemów jest firma: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI z siedzibą przy ul. Pod Akacjami 6, 32-091 Michałowice, wszelkie prace muszą być uzgadniane z Gwarantem. Prace związane z zabezpieczeniem ww. systemów powinny być wykonywane w porozumieniu z Gwarantem.
2. Wykonawca,  może uzyskać maksymalną punktację oceny oferty przy udzieleniu 72 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Prosimy o udzielnie odpowiedzi  czy maksymalna gwarancja 72 miesięczna dotyczy również ingerencji w działające systemy na obiekcie, skoro Wykonawca (gwarant) musi wykonać przedmiot zamówienia zgodny z zapisami SWZ?
Uzasadnienie wniosku Wykonawcy :
Udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego jest celem uzyskania ofert lepszej jakości, zaś celem każdego postępowania konkurencyjnego - uzyskanie maksymalnej liczby ważnych ofert, to oczywiście jest, że otrzymując od wykonawcy wniosek o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, Zamawiający zasadniczo powinien taki wniosek uwzględnić. Skoro zgłasza się do Niego podmiot zdolny do wykonania zamówienia i jawnie deklaruje zainteresowanie trwającym postępowaniem, to ani w interesie Zamawiającego, ani w interesie publicznym nie leży pozbawienie tego wykonawcy prawa udziału w postępowaniu z tego powodu, aby udzielono Mu wszelkich konstruktywnych odpowiedzi, mających zasadnicze znaczenia na należyte przygotowanie oferty przetargowej, oraz uzyskanie maksymalnie najwyższej punktacji oceny oferty, zgodnie z zapisami SWZ.

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji  na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym tj. m.in. urządzenia podłączane do systemu sygnalizacji pożaru. Ze względu na trwającą gwarancję na: system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, system oświetlenia awaryjnego w budynku D‑11, Wykonawca (lub ewentualny podwykonawca) winien przedstawić przed podpisaniem umowy, autoryzację (certyfikat na montaż i uruchomienie oraz konserwację) na istniejące systemy w obiekcie oraz na ich komponenty (urządzenia firm: POLON, UCS-6000, AWEX). Istniejące systemy są na gwarancji. Gwarantem ww. systemów jest firma: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI z siedzibą przy ul. Pod Akacjami 6, 32-091 Michałowice, wszelkie prace muszą być uzgadniane z Gwarantem. Prace związane z zabezpieczeniem ww. systemów powinny być wykonywane w porozumieniu z Gwarantem.
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