Załącznik A
do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta


Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania, w całym okresie obowiązywania gwarancji, czynności:

1) niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w polskim prawie **
2) zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej (w stosunku do wynikających z normalnej eksploatacji) funkcjonalności i stanie ***
3) konserwacyjnych i obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych (w szczególności czyszczenie, odgrzybianie, sprawdzanie i uzupełnianie czynnika chłodniczego) minimum 2 raz w roku (w kwietniu i listopadzie). Czynności te winny być realizowane zgodnie przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. ***
4) konserwacyjnych i obsługowych urządzeń wentylacyjnych (w szczególności czyszczenie, wymiana filtrów, sprawdzanie wszystkich elementów instalacji w tym klap ppoż.) minimum 4 razy w roku (raz na kwartał). ***
5) konserwacyjnych i obsługowych urządzenia do dezynfekcji wody użytkowej w szczególności uzupełnianie czynników aktywnych minimum 2 razy w roku (raz na pół roku). ***
6) konserwacyjnych i obsługowych urządzeń wymiennikowni (w szczególności czyszczenie filtrów, sprawdzanie wszystkich elementów instalacji w tym uzupełnianie zładu, odpowietrzenia zładu) minimum 2 razy w roku (raz na pół roku). ***
7) konserwacyjnych i obsługowych instalacji hydrantowej i gaśnic (w szczególności sprawdzanie wydajności i ciśnienia na poszczególnych hydrantach, hydroforni - dokonanie pomiarów i raportu za potwierdzeniem i przekazaniem użytkownikowi - minimum 1 raz w roku. ***
8) konserwacyjnych i obsługowych urządzeń SAP i współpracujących z nim systemów tj. DSO, oddymiania, napowietrzania, KD (raz na kwartał/rok*) udokumentowanych odpowiednimi pomiarami i protokołami.
9) konserwacyjnych i obsługowych oświetlenia awaryjnego (raz na kwartał/rok*) udokumentowanych odpowiednimi pomiarami i protokołami.
10) konserwacyjnych i obsługowych wyłączników pożarowych (raz na rok) udokumentowanych odpowiednimi pomiarami i protokołami.
11) konserwacyjnych i obsługowych instalacji fotowoltaicznej (raz na rok) udokumentowanych odpowiednimi pomiarami i protokołami.
12) konserwacyjnych i obsługowych dźwigu osobowego (raz w miesiącu) udokumentowanych odpowiednimi pomiarami i protokołami.
13) Niezbędne do realizacji tych czynności materiały dostarcza Wykonawca-Gwarant przy czym koszty tych czynności ponosi Wykonawca-Gwarant, a Zamawiający koszty materiałów eksploatacyjnych. Każdorazowo po przeprowadzeniu przedmiotowych czynności sporządzony będzie właściwy protokół podpisany przez obie strony. Prowadzenie przez Zamawiającego pozostałych czynności eksploatacyjnych urządzeń nie powoduje utraty praw gwarancyjnych (np. uwalnianie pasażerów z zablokowanych wind).

Wykonawca-Gwarant, zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu, wraz z dokumentacją powykonawczą, szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych, o których mowa w lit. c). W przypadku nie wykonania czynności konserwacyjnych i obsługowych lub niedostarczenia odpowiednich protokołów, o których mowa w lit. c), w terminach określonych w harmonogramie, Zamawiający ma prawo bez dodatkowego wezwania zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy-Gwaranta. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą-Gwarantem kosztów takich czynności. Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu ich zapłaty przez Zamawiającego. Koszty takich czynności będą odpowiadać wartościom rynkowym.


*	niepotrzebne skreślić
**	czynności konserwacyjne i obsługowe uregulowane w przepisach prawnych, których wykonywanie jest niezbędne do dopuszczenia określonych urządzeń do eksploatacji (np. Ustawa o dozorze technicznym, o ochronie przeciwpożarowej)
***	czynności konserwacyjne i obsługowe wymagane przez producentów lub dostawców urządzeń (np. w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, instrukcji obsługi urządzenia), które zapewniają ich bezpieczną eksploatację i trwałość w okresie gwarancji. Szczegółowy zakres powyższych czynności jest uzależniony od konkretnych modeli/typów urządzeń, których zaoferowanie leży w gestii Wykonawcy-Gwaranta.
