


Poznań dnia: 2026-04-21
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
	ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)-3



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Adaptacja nowych pomieszczeń dla Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, realizowana w formule "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż".

	Numer referencyjny:
	SZW/DZP/28/2026


Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:
Rozdział 22 SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Było:
	Nr kryterium
	Wzór

	2
	K-2- Jakość wyposażenia
Ocena jakości aparatury będzie dokonana na podstawie parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wskazał graniczne parametry wymagane oraz parametry oceniane głównego wyposażenia w załączniku nr 3 do PFU (Maszyny) i nr 4 do PFU (Wyposażenie meblowe). W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy różnymi dokumentami i PFU – Załączniki nr 2 i 3 są regulacją nadrzędną w zakresie wyposażenia.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne rozumie się urządzenia o parametrach nie gorszych niż graniczne parametry wymagane opisane w Załącznikach nr 3 i 4 do PFU. 

Urządzenia o parametrach użytkowych, funkcjonalnych, technicznych lepszych niż parametry wymagane, otrzymają (małe) punkty zgodnie z klasyfikacją wskazaną w załączniku nr 3 do PFU.

Punkty przyznawane ofertom w kryterium oblicza się wg wzoru:
T= (Po/PMax)* 20pkt.
Po- liczba (małych) punktów uzyskanych przez wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2.
PMax – maksymalna liczba (małych) punktów do uzyskania, zgodnie z załącznikiem nr 2, tj. 385 pkt..
T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „jakość wyposażenia”
Maksymalna liczba „dużych” punktów, którą oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 20.



Jest po modyfikacji (na):
	Nr kryterium
	Wzór

	2
	K-2- Jakość wyposażenia
Ocena jakości aparatury będzie dokonana na podstawie parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wskazał graniczne parametry wymagane oraz parametry oceniane głównego wyposażenia w załączniku nr 3 do PFU (Maszyny) i nr 4 do PFU (Wyposażenie meblowe). W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy różnymi dokumentami i PFU – Załączniki nr 2 i 3 są regulacją nadrzędną w zakresie wyposażenia.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne rozumie się urządzenia o parametrach nie gorszych niż graniczne parametry wymagane opisane w Załącznikach nr 3 i 4 do PFU. 

Urządzenia o parametrach użytkowych, funkcjonalnych, technicznych lepszych niż parametry wymagane, otrzymają (małe) punkty zgodnie z klasyfikacją wskazaną w załączniku nr 3 do PFU.

Punkty przyznawane ofertom w kryterium oblicza się wg wzoru:
T= (Po/PMax)* 20pkt.
Po- liczba (małych) punktów uzyskanych przez wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2.
PMax – maksymalna liczba (małych) punktów do uzyskania, zgodnie z załącznikiem nr 2, tj. 395 pkt.
T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „jakość wyposażenia”
Maksymalna liczba „dużych” punktów, którą oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 20.


Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
 dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa
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